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\ Vestiario Piscina - Escala 1:50
-
" lluminagao (fator de poténcia 0,92) (fator de ds da 1)
@ gl Tensao Poténcia (W) Poténcia (VA) Demanda Corrente Cabo | .. .
Legenda = . e Loost ) 10 20 100|Parcial| Total | Total _ FaseR | FaseS | FaseT  (VA)  (A) (mme)Psiuntor (&)
a Piscina . 8 | 800 15
’ A 1 St e b 27— 50 | 82000 | 89130  891.30 s e BO130 702 180 | s
a Piscina 6 | 600 15
Refletor led de 50w Z 5 Depésito 27 o | 61000 | 863,04 = 663,04 = 86304 522 150 | oo
ab Vestiario Masc_ 7 70
_c | San, Masc. PNE 1 .10 15
4 3 ga VesiSEEon 27— o1 16000 | 17391 = = 7391 AT 13T 150 | e
Luminaria de sobrepor tipo plafon plastico com soquete E-27 com 1 lampada led de 10w i Son. Fors PHE = 70
Total lluminagao 19 0 14| 1590 | 1.500,00 | 172826 891,30 | 663.04 | 17301 172828
imples 1 tecla instalado a 1,1m do solo —Tomadas de Uso Geral (fator de poténcia 0.8) (fator de demanda 1]
Intesruptor slmp SULE Tensdo Poténcia (W) Poténcia (VA) Demanda Corrente Cabo [ . .
i Local (V) 100 250 600 |Parcial| Total | Total FaseR | FaseS | FaseT  (VA) (&) (mme|Disiuntor (&
i . Casa de Bomba 1| 600 | |
U; 3h.13 Interruptor simples 2 teclas instalado a 1,1m do solo Vi g i
4 Vestiario Masc, 127 2 200 | 1.200,00 | 1.500,00 1.500,00 = — 150000 1181 250 i
S ’ & x monopolar
2b " = 1m d lo Entrada Vestiario 1 100
m*t‘za‘ Interruptor simples 3 teclas instalado a 1,1m do so . [ et s 5 o
: ? [Total Tomadas de Uso Geral 6 0 111200120000 | 1.500.00 1.500.00 | 0.00 000 1.500,00
15 13g Interruptor simples 1 tecla e tomada 2P+T 10A na mesma caixa de passagem instalados a 1,1m do )
. ) Tomadas de Uso Especilico (lator de potencia, chuveires 1e motor 0,75 e 0,71) {fator de demanda chuveiros 0,65 € motor 1 & 0,0)
" solo — Circuito] Locel Tenséao Poténcia (W) ] Poténcia (VA) Demanda Corrente Cabo Disjuntor (2
. — " (V) 11404510 5400] Parcial | Total Total _ FaseR | FaseS | FaseT  (VA) (&) (mmg)|Preintor §
15 Tomada 2P+T 10A baixa instalada a 0,3m do solo 5 Chuveiro Vest. Masc. 220 1| 5400 | 5.400,00 | 540000  — | 2.700,00 | 270000 350,00 24,55 400 | 30 bipokar
) - 6 |  Chuveiro Vest. Masc. 220 1 | 5400 | 540000 | 540000 270000 | 270000 | — 351000 2455 400 | 20 bipolar
5 7 | Chuveiro Sanit. Masc. PNE 220 1 | 5400 | 5.400,00 | 5.400,00 2.700.00 — | 270000 351000 2455 400 | 30 bipolar
edia i lada a 1,1m do solo 8 Chuveiro Sanit. Fem. PNE 220 1 | 5400 | 5.400.00 | 5.400,00 e 2.700,00 | 2.700.00 3.510,00 2455 4,00 | 30 bipolar
Tomada 2P+T 10A media insta 9 | Chuveiro Vest Fem. 220 1| 5400 | 5.400.00 | 5.400,00 270000 | 2.700.00 | — 351000 2485 400 | 20 bipolar
10| Chuweiro Vest. Fem. 220 1 [ 5400 [ 540000 [ 5.400.00 270000 | — | 270000 351000 2455 _ 4.00 | 30 bipolar
8 Ponto ligagdo do chuveiro inatalado a 2,2m do solo 11 | Motor 5CV Casade Bomba 220 1 4510 | 451000 | 6.00450 203153 [ 203153 | 203153 6.00459 1601 250 | 20 tripolar
- 12 | Motor ICVCasade Bomba 220 1 1140 | 1.140,00 | 156184 780,82 — 780.82 140548 7.0 250 | 20 bipolar
i Total Tomadas de Uso Especiico 11 6 |38.05038.050.00|40.05624 13.612.35|12.831.53 [ 13.61235 28.560,07 |
[T ctivamente 00ty .
- Condutores retomo, fase, neutro e terra respe o= [fotsl Gerat | | 40.840,00 | 43.284,50_16.003.66] 13.49458 | 13.786.27 3178633 8352 35 |10 ipoker
= Eletroduto PVC flexivel embutido laje ou sobre forro e i
o
FRI. Eletroduto PVC flexivel embutido na parede ou enterrado no solo PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU
- ; “Fundada em 15 de agosto de 1853" SECRETARIA DE
[ i Ivenaria, tampa de concreto e fundo em brita . '
(| Caixa de passagem 0,4x0,4x0,4m em 2 P p Rua Paissandu, 444 — Centro — Jat — SP PROJETOS
L Telefone: {14) 3602-1803
WWW jail.sp.gov.br
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